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UVJETI DOZVOLE ZA RAD

1. OPCE ODREDBE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK izdaje
Dozvolu za rad za proizvodnju elektricne energije podnositelju ,,KARA-DRVO*
d.o.o. Fojnica (u daljnjem tekstu: imatelj dozvole), sukladno Pravilniku za
izdavanje dozvola (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 2/17, 39/20, 82/21 i 1/23),
a na temelju Zahtjeva za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju elektri¢ne
energije podnesenog 19.4.2023. godine.

Sjediste imatelja dozvole je: Ostruznica bb, 71 270 Fojnica.
Telefon: 062 250 640; Faks: 030 830 105

Osoba ovlastena za zastupanje je direktor.
Telefon: 061 173 592; Faks: 030 830 105

Elektronicka adresa: karadrvo.foj@gmail.com

,KARA-DRVO*“ d.o.0. Fojnica je dobilo 24.3.2023. godine obnovljenu Dozvola za
rad za proizvodnju elektricne energije broj UP1-06-13-1-167-1/22 koja vazi do
9.4.2033. godine.

Ova dozvola vazi do 9.4.2033. godine.

2. DEFINICIJE

Rijeci i izrazi u ovoj dozvoli za rad imaju znacenje koje im je dano Zakonom o
elektri¢noj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije
BiH, broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) i Zakonom o koristenju obnovljivih
izvora energije i ucinkovite kogeneracije (Sluzbene novine Federacije BiH, broj
70/13 1 5/14), kao i pravilima i propisima FERK-a.

3. OBAVLJANJE LICENCIRANE DJELATNOSTI

3.1.

3.2.

Imatelj dozvole ovlasten je obavljati djelatnost proizvodnje elektri¢ne energije u
proizvodnim objektima, hidroelektrana ,,Pogledala“, na vodotoku rijeke
Borovnice, naselje Prokos, opéina Fojnica, ograniene instalirane snage 437
kW i predvidene godisnje proizvodnje 2.285 MWHh, hidroelektrana ,,Grablje*
na vodotoku rijeke Borovnice, naselje Prokos, opéina Fojnica, ograni¢ene
instalirane snage 354,30 kW i predvidene godisnje proizvodnje 2.146 MWh,
solarna fotonaponska elektrana ,,KARA-DRVO 1%, naselje Smajlovi¢i, opéina
Fojnica, ograniCene instalirane snage 23,00 kW AC (26,40 kWp DC) i
predvidene godiSnje proizvodnje 30 MWh i solarna fotonaponska elektrana
»KARA-DRVO 2%, naselje Smajlovi¢i, opéina Fojnica, ogranicene instalirane
snage 23,00 kW AC (26,40 kWp DC) i predvidene godiSnje proizvodnje 30
MWh, ¢iji su tehni¢ko-energetski parametri dani u Prilogu 1., Prilogu 2., Prilogu 3.
i Prilogu 4. ove dozvole za rad.

Imatelj dozvole je obvezan nastaviti s obavljanjem djelatnosti proizvodnje
elektri¢ne energije od prvog dana razdoblja valjanosti ove dozvole za rad.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Imatelj dozvole ovlasten je ugovarati isporuku i prodaju proizvedene elektri¢ne
energije sukladno zakonu i drugim propisima.

Imatelj dozvole u proizvodnom objektu hidroelektrana ,,Pogledala“ i proizvodnom
objektu hidroelektrana ,,Grablje, solarna fotonaponska eclektrana ,,KARA-DRVO
1“1 solarna fotonaponska elektrana ,,KARA-DRVO 2% s tehnic¢ko-energetskim
parametrima danim u Prilogu 1., Prilogu 2., Prilogu 3. i Prilogu 4. proizvodnju
elektri¢ne energije obavlja kao kvalificirani proizvodac.

Imatelj dozvole kao kvalificirani proizvoda¢ ima prednost isporuke elektri¢ne
energije sukladno vaze¢im zakonima i drugim propisima.

Imatelj dozvole ima pravo pristupa distribucijskoj mrezi pod uvjetima propisanim
Mreznim pravilima distribucije i drugim propisima.

OBVEZE IMATELJA DOZVOLE

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

44.

Pravila i propisi

Imatelj dozvole obvezan je pridrzavati se pravila i propisa FERK-a i DERK-ga, kao i
uvjeta ove dozvole za rad.

Imatelj dozvole obvezan je zajedno s nadleznim Operatorom distribucijskog sustava
(u daljnjem tekstu: ODS) razraditi pogonske upute za svoje proizvodne objekte.
Imatelj dozvole obvezan je pridrzavati se propisa Operatora za obnovljive izvore
energije i u¢inkovite kogeneracije.

Imatelj dozvole obvezan je postaviti natpisne plocice s tehnickim podatcima na sve
uredaje u proizvodnim objektima, na vidnom i dostupnom mjestu.

Kvantiteta, kvaliteta i kontinuitet proizvodnje elektri¢ne energije

Imatelj dozvole obvezan je osigurati kvantitetu, kvalitetu i kontinuitet proizvodnje
elektricne energije i vrSiti isporuku i prodaju elektriCne energije pod uvjetima
utvrdenim zakonom i drugim propisima.

Imatelj dozvole obvezan je obavljati licenciranu djelatnost sukladno
opéeprihvaéenom domac¢om i medunarodnom praksom u pogledu unaprjedenja
kvalitete obavljanja djelatnosti i pridrZzavanja tehnickih propisa i standarda, propisa
zastite na radu i komercijalnih i trzi$nih pravila.

Suradnja s ODS-om

Imatelj dozvole obvezan je pridrzavati se uvjeta iz izdanih elektroenergetskih
suglasnosti 1 zaklju¢enih ugovora, ukljuCujuéi i rezim rada vezan uz obvezu
proizvodnje jalove energije.

Imatelj dozvole obvezan je suradivati s nadleznim ODS-om na podruéju na kojem se
nalazi proizvodni objekti, u smislu poStovanja svih naloga za iskljucenje i ukljucenje
proizvodnog objekta koje mu daje ODS sukladno pogonskim uputama.

Imatelj dozvole obvezan je praviti plan proizvodnje elektri¢ne energije po mjesecima
za sljedec¢u godinu i isti dostaviti nadleznom ODS-u do 30.9. tekuée godine.

Mjerni uredaji

Imatelj dozvole obvezan je posjedovati mjerne uredaje koji omoguéavaju mjerenje
elektri¢ne energije i snage koja se predaje i preuzima iz distribucijske mreze, tipa i
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klase definiranih uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti, sukladno Mreznim
pravilima distribucije.

4.5. Sigurnost i pouzdanost postrojenja

4.5.1. Imatelj dozvole obvezan je, sukladno propisima koji reguliraju ovu oblast, kao i
prema uputama isporucitelja opreme, kontinuirano obavljati ispitivanja, mjerenja i
detaljne procjene statusa sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvodnih objekata.

4.5.2. Imatelj dozvole obvezan je osigurati siguran rad proizvodnih objekata i postrojenja
po zdravlje i zivot ljudi u smislu zastite od opasnih napona dodira i koraka, zastite
od pozara, te zastite od buke.

4.5.3. Imatelj dozvole obvezan je osigurati da zastita opreme omoguci selektivan rad u
cilju smanjenja vremena trajanja kvara i smanjenja naprezanja opreme i instalacije
tijekom kvara.

4.6. Baze podataka

4.6.1. Imatelj dozvole obvezan je uspostaviti, odrzavati i razvijati baze podataka s
evidencijama o radu svojih proizvodnih objekata, zatim s podatcima o ispadima i
kvarovima, te uzrocima i trajanju kvarova.

4.6.2. Baze podataka, uz ostalo, trebaju sadrzavati podatke o proizvedenoj i preuzetoj
aktivnoj i jalovoj elektri¢noj energiji.

4.7. Razmjena informacija sa sudionicima na trzistu elektri¢ne energije

Imatelj dozvole je obvezan vrSiti razmjenu informacija, kojima raspolaze u svojoj
bazi podataka, sa sudionicima na trzistu elektricne energije sukladno zakonu,
Op¢im uvjetima za isporuku elektriéne energije i drugim podzakonskim aktima.

4.8. Informacijsko-komunikacijske tehnologije

Imatelj dozvole je obvezan posjedovati odrzavati i razvijati informacijsko-
komunikacijske tehnologije, koje se koriste za obavljanje licencirane djelatnosti na
trzistu elektri¢ne energije (softver, hardver i komunikacije).

4.9. Promjene vezane za vlasnistvo

Imatelj dozvole obvezan je informirati FERK o eventualnim promjenama vezanim
za vlasnistvo nad proizvodnim objektima.

4.10. Trzisna pravila

4.10.1. Imatelj dozvole ima obvezu postovati pravila propisana za trziste elektricne
energije.

4.10.2. Imatelj dozvole obvezan je regulirati svoje odnose s drugim sudionicima na trzistu
elektri¢ne energije sukladno pravilima propisanim za trziste elektri¢ne energije.

4.11. Zastita okoliSa

Imatelj dozvole obvezan je posebnu pozornost posvetiti zastiti okoliSa i osiguranju
trajne kontrole utjecaja na okoli$, postujuci uvjete iz okolisnih dozvola, vodnih
dozvola, kao i odredbe predmetnih zakona i drugih propisa iz oblasti zastite okolisa.
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4.12. lzvjestavanje

Imatelj dozvole obvezan je dostaviti FERK-u izvje$¢a sukladno Pravilniku o
izvjestavanju za imatelje dozvola za opskrbu elektriécnom energijom — dozvola Il.
reda, neovisne i kvalificirane proizvodace i Operatora za OIEIEK.

RAZDVAJANJE DIJELATNOSTI

Imatelj dozvole obvezan je voditi poslovne knjige i rac¢unovodstvo za licenciranu
djelatnost, odvojeno od drugih elektroprivrednih i neelektroprivrednih djelatnosti
koje obavlja i izraditi odvojena financijska izvjesca.

6. FINANCIJSKI INTEGRITET I STABILNOST IMATELJA DOZVOLE

Imatelj dozvole obvezan je osigurati financijska sredstva i jamstva, u dovoljnoj
mjeri da osigura obavljanje licencirane djelatnosti.

7. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA IMATELJA DOZVOLE

Imatelj dozvole je obvezan zaposljavati stru¢no osposobljen kadar neophodan za
neometano, sigurno i kvalitetno obavljanje licencirane djelatnosti.

8. NAPUSTANJE ILI IZMJENA DJELATNOSTI

8.1.

8.2.

Imatelj dozvole obvezan je obavljati djelatnost navedenu u dozvoli za rad. Ukoliko
tijekom obavljanja licencirane djelatnosti nastupe okolnosti zbog kojih imatelj
dozvole opravdano ne mozZe obavljati djelatnost proizvodnje elektri¢ne energije,
obvezan je o tome bez odlaganja obavijestiti FERK i nadleznog Operatora
distribucijskog sustava.

Imatelj dozvole ne moze bez prethodnog odobrenja FERK-a napustiti ili izmijeniti
licenciranu djelatnost.

9. NADGLEDANJE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

U okviru svojih nadleznosti FERK vrsi nadgledanje ispunjenja uvjeta iz ove dozvole
zarad.

U cilju ispunjenja uvjeta iz ove dozvole za rad imatelj dozvole je obvezan
dostavljati podatke sukladno tocki 4.12. i druge dokumente, podatke i informacije
na zahtjev FERK-a, koje su FERK-u potrebne u svrhu primjene Zakona o
elektricnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o Koristenju
obnovljivih izvora energije i ucinkovite kogeneracije, kako bi FERK-u omogucio
izvrsavanje njegovih nadleznosti sukladno zakonu i pravilima i propisima FERK-a.
Imatelj dozvole je obvezan obavijestiti FERK o svakoj povredi uvjeta dozvole za
rad u roku od 10 dana od dana kad je povreda nastupila.

Ovlasteni zaposlenici FERK-a imaju pravo obavljati redovito i izvanredno
nadgledanje u prostorijama imatelja dozvole i imaju pravo pristupa objektima,
postrojenjima, opremi i dokumentima kako bi izvrsili uvid u obavljanje licencirane
djelatnosti sukladno uvjetima ove dozvole za rad.

Imatelj dozvole je obvezan suradivati s FERK-om tijekom pripreme i prilikom
obavljanja nadgledanja.
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10. IZMJENA | DOPUNA, PRIJENOS, OBNOVA | ODUZIMANJE DOZVOLE

10.1. Imatelj dozvole obvezan je, najkasnije 120 dana prije isteka razdoblja valjanosti ove
dozvole za rad, podnijeti zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za rad za proizvodnju
elektri¢ne energije.

10.2. Tijekom razdoblja valjanosti dozvole za rad, na zahtjev imatelja dozvole ili na
inicijativu FERK-a moguce je pokrenuti postupak izmjene i dopune, prijenosa ili
oduzimanja dozvole za rad sukladno odredbama Pravilnika za izdavanje dozvola.

11. SANKCIJE

Ukoliko FERK zaklju¢i da imatelj dozvole nije ispoStovao ili kr$i uvjete dozvole za
rad, moze poduzeti sljedece aktivnosti:
a) opomenuti imatelja dozvole o evidentiranim nepravilnostima i odrediti
rokove za otklanjanje nedostataka,
b) pokrenuti postupak izdavanja prekrsajnog naloga sukladno kaznenim
odredbama Zakona o elektri¢noj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
c) pokrenuti postupak oduzimanja dozvole za rad.

12. RJESAVANJE SPOROVA

12.1. Imatelj dozvole obvezan je odmah obavijestiti FERK o eventualnim sporovima koji
se vode pred nadleznim sudovima, a u svezi s licenciranom djelatnosti.

12.2. Imatelj dozvole obvezan je suradivati s FERK-om u rjesavanju sporova koje trece
strane povedu pred FERK-om, a u svezi s djelatnosti imatelja dozvole.

13. UGOVORI

Imatelj dozvole je, na zahtjev FERK-a, obvezan dostaviti informacije o svim
zakljucenim ugovorima koji se odnose na licenciranu djelatnost.

14. KOMUNIKACIJA

14.1. Sluzbena komunikacija izmedu imatelja dozvole i FERK-a obavlja se u pisanom ili
elektronickom obliku, odnosno faksom uz odgovarajuéu primjenu odredbi
Pravilnika za izdavanje dozvola i drugih pravila i propisa FERK-a.

14.2. Imatelj dozvole je obvezan da obavjestava FERK 0 svim vaznim izmjenama u
pravnom okviru, sudskim odlukama i dogadanjima koji imaju utjecaja na
licenciranu djelatnost.

15. TAIJNOST PODATAKA

15.1. Imatelj dozvole je obvezan pravodobno podnijeti zahtjev za zastitu povjerljive
informacije, za informaciju koju smatra povjerljivom, sukladno Pravilniku o javnim
raspravama i rjeSavanju zahtjeva, sporova i zalbi i Pravilnikom o zastiti povjerljivih
informacija.

15.2. Imatelj dozvole je obvezan osigurati tajnost podataka koji su oznaceni kao
povjerljivi od subjekta koji ih je dostavio, kao i drugih podataka ¢ija je obveza
cuvanja utvrdena posebnim propisima, a do kojih imatelj dozvole dode prilikom
obavljanja licencirane djelatnosti.
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16. REGULATORNA NAKNADA

Imatelj dozvole je obvezan placati regulatornu naknadu u razdoblju valjanosti ove
dozvole na naéin i u iznosu koji utvrdi FERK posebnom odlukom.
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Prilog 1.

Osnovni tehni¢ko-energetski parametri hidroelektrane ,,Pogledala®, imatelja dozvole ,,KARA-DRVO“
d.o.o. Fojnica za koju je izdana dozvola za rad za proizvodnju elektri¢ne energije

Rberc(')?' HIDROELEKTRANA (HE) Jedinica Tehni¢ki parametri
1 Naziv elektrane HE ,,Pogledala“
2 Vlasnik elektrane »KARA-DRVO* d.o.0.

Fojnica
3 Lokacija elektrane naselje Equ.o s, Opcina
ojnica
4 Rijeka na kojoj se nalazi Borovnica
5 Tip elektrane protoc¢na
6 Nadnevak izdavanja upotrebne dozvole 18. 9.2006.
7 Nacin upravljanja (automatski / ru¢no) automatski
8 Ima li mogucost daljinskog upravljanja DA
9 Tip turbine PELTON
10 Proizvoda¢ turbine Conel Company Tuzla
11 Shaga turbine (kw) 2 x 255
12 Tip generatora sinkroni - trofazni
13 Proizvodag generatora Uljanik Pula
14 Napon generatora (kV) 0,4
15 Broj agregata kom. 1
16 Instalirana snaga naznagena u Ugovoru o koncesiji (kW) 437
17 Instalirana prividna snaga (kVA) 743
18 Ogranicena instalirana aktivna snaga (kW) 437
19 Nazivni faktor snage 0,7
20 Maksimalna reaktivna snaga (kVATr) 200
21 Instalirani protok m3/ sec 0,52
22 Minimalna snaga agregata (kw) 40
23 Godi§r1:i_a_l proizvodnja elektri¢ne energije predvidena Ugovorom o (MWh) 2703
koncesiji
24 Godisnja proizvodnja na pragu (projektirana) (MWh) 2.285
25 dGodi§nja proizvodnja na pragu (bilanca na osnovi 70 % vjerojatnoce (MWh) 1599
otoka)
26 Vrijeme godisnjeg rada HE (projektirano) sati 4.819
27 Ukupni nominalni stupanj korisnosti HE (%) 90
28 Energija dobivena od 1 m3 vode (kwh) 0,369
29 Koli¢ina vode za 1 kWh elektri¢ne energije (m3) 2,713
30 Ekoloski prihvatljiv protok (E.P.P.) (m3/sec) 0,062 /0,93
31 Blok transformator — nominalna snaga (kVA) 630
32 Vlastita potro$nja s odcjepa (projektirana) (kWh) 600
33 Potrosnja iz mreze (projektirana) (kwWh) 2.000
TLACNI CJEVOVOD
34 Tip vodozahvata tirolski
35 Kota vodozahvata m.n.m 820
36 Duljina cjevovoda m 1.770
37 Promjer cjevovoda mm 600
38 Materijal cjevovoda elik
39 Izvedba (nadzemni/podzemni) podzemni
40 Bruto pad m 1258
41 Kota turbinskog zatvaraca m.n.m. 694,5
42 Tip turbinskog zatvaraca leptirasti

Podatci u Prilogu 1. su preuzeti iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev za izdavanje dozvole.

Registarski broj dozvole: |

8/11

UP1-06-13-1-167-1/22




Prilog 2.

Osnovni tehni¢ko-energetski parametri hidroelektrane ,,Grablje®, imatelja dozvole ,,KARA-DRVO*
d.o.o. Fojnica za koju je izdana dozvola za rad za proizvodnju elektri¢ne energije

Rberc(')?' HIDROELEKTRANA (HE) Jedinica Tehni¢ki parametri
1 Naziv elektrane HE ,,Grablje*
2 Vlasnik elektrane »KARA-DRVO™ d.0.0.
Fojnica
3 Lokacija elektrane naselje Equ.o s, Opéina
ojnica
4 Rijeka na kojoj se nalazi Borovnica
5 Tip elektrane protocna
6 Nadnevak izdavanja upotrebne dozvole 3.6.2010.
7 Nacin upravljanja (automatski / ru¢no) automatski
8 Ima li mogucost daljinskog upravljanja DA
9 Tip turbine PELTON
10 Proizvoda¢ turbine Conel Company Tuzla
11 Shaga turbine (kw) 513
12 Tip generatora sinkroni - trofazni
13 Proizvodag generatora Uljanik Pula
14 Napon generatora (kV) 0,4
15 Broj agregata kom. 1
16 Instalirana snaga naznagena u Ugovoru o koncesiji (kW) 354,30
17 Instalirana prividna snaga (kVA) 600
18 Ogranicena instalirana aktivna snaga (kW) 354,30
19 Nazivni faktor snage 0,8
20 Maksimalna reaktivna snaga (kVATr) 260
21 Instalirani protok m3/ sec 0,34
22 Minimalna snaga agregata (kW) -
23 Godi§r1:i_a_l proizvodnja elektri¢ne energije predvidena Ugovorom o (MWh) 2146
koncesiji
24 Godisnja proizvodnja na pragu (projektirana) (MWh) 2.146
25 dGodi§nja proizvodnja na pragu (bilanca na osnovi 70 % vjerojatnoce (MWh) 1502
otoka)
26 Vrijeme godisnjeg rada HE (projektirano) sati 6.057
27 Ukupni nominalni stupanj korisnosti HE (%) 90
28 Energija dobivena od 1 m3 vode (kwh) 0,29
29 Koli¢ina vode za 1 kWh elektri¢ne energije (m3) 3,54
30 Ekoloski prihvatljiv protok (E.P.P.) (m3/sec) 0,033
31 Blok transformator — nominalna snaga (kVA) 630
32 Vlastita potro$nja s odcjepa (projektirana) (kWh) 600
33 Potrosnja iz mreze (projektirana) (kwWh) 2.000
TLACNI CJEVOVOD
34 Tip vodozahvata tirolski
35 Kota vodozahvata m.n.m 820
36 Duljina cjevovoda m 1.770
37 Promjer cjevovoda mm 1
38 Materijal cjevovoda elik
39 Izvedba (nadzemni/podzemni) podzemni
40 Bruto pad m 145
41 Kota turbinskog zatvaraca m.n.m. 820
42 Tip turbinskog zatvaraca leptirasti

Podatci u Prilogu 2. su preuzeti iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev za izdavanje dozvole.

Registarski broj dozvole: |
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Prilog 3.

Osnovni tehni¢ko-energetski parametri solarne fotonaponske elektrane ,,KARA-DRVO 1%, imatelja
dozvole ,,KARA-DRVO* d.o.o. Fojnica, za koju je izdana dozvola za rad za proizvodnju elektri¢ne

Tehnicki parametri

SE , KARA-DRVO 1*

,, KARA-DRVO*“ d.o.0.
Fojnica

naselje Smajlovi¢i, opéina
Fojnica

43°59'1,99"

17° 58" 45,27"

sunceva energija

1.855

slobodnostojeca izvedba

0

16.1.2023.

1.287

48

110

26,40

23,00

1x25,00

30

1.304

19.165

17,00

1.136

SMA Web Portal

automatski

630

SUNERGY

SUN550-72M-H8

2.278 x 1.134 x 35

144

29,0

550

12,98

42,4

SMA

SUNNY TRIPOWER
25000TL

45

1.100

25

400/230

energije

Ff)er%?' SOLARNA ELEKTRANA (SE) Jedinica
1 Naziv elektrane
2 Vlasnik elektrane
3 Lokacija elektrane
4 Sjeverna geografska §irina (SGS) za lokaciju SE ,,KARA-

DRVO 1¢
5 Ils:oéna geografska duljina (IGD) za lokaciju SE ,,KARA-DRVO
6 Vrsta obnovljivog izvora energije koja se koristi
7 }jl((;\[glz _gls)gl\s/rg alt‘)‘zracenost za lokaciju na kojoj se nalazi SE (kWh/m?)
8 Nacin izvedbe (krovna izvedba, slobodnostojeca izvedba i sl.)
9 Broj objekata na kojim se ugraduju fotonaponski paneli kom.
10 Datum izdavanja upotrebne dozvole
11 Ukupna povrsina na kojoj se ugraduju fotonaponski paneli m?
12 Ukupan broj fotonaponskih panela SE kom
13 Ukupna povrsina fotonaponskih panela SE m?
14 Ukupna instalirana snaga SE DC (kWp)
15 Ogranicena instalirana snaga SE AC (kW)
16 Broj i jedini¢na snaga izmjenjivaca (kW)
17 Predvidena godi$nja proizvodnja elektri¢ne energije SE (MWh)
18 Vrijeme godi$njeg rada SE (projektirano) sati
19 Szggj r?]r)lje ispustanja CO; (izra¢un po programu PVSOL 4.5 ili (kg/god)
20 Ukupni nominalni stupanj iskoristivosti SE %
21 Energija dobivena od 1 kWp SE (projektirano) (kWh/god)
22 Sustav nadzora i upravljanja
23 Nacin upravljanja (automatski/ru¢no)
24 M—gls;ci%r;klﬂjcema (RO-4, KBTS 20(10)/0,4 kV ,,Smajlovi¢i 2 (kVA)
TEHNICKO-ENERGETSKE KARAKTERISTIKE
OPREME
FOTONAPONSKI (FN) PANELI
25 Proizvodac FN panela
26 Tip FN panela
27 Duljina/sirina/debljina FN panela mm
28 Broj FN ¢elija u seriji FN panela kom.
29 Masa FN panela kg
30 Jedini¢na snaga FN panela (Wp)
31 Nominalna struja (IMPP) FN panela (A)
32 Nominalni napon (VMPP ) FN panela V)
IZMJENJIVAC

33 Proizvodac izmjenjivaca
34 Tip izmjenjivaca
35 Maksimalna DC snaga izmjenjivaca (cos ¢ =1) (kW)
36 Maksimalni DC napon izmjenjivaca V)
37 Nazivna AC snaga izmjenjivaca (kW)
38 Nazivni AC napon izmjenjivaca (3/N/PE) V)
39 Maksimalna izlazna struja izmjenjivaca (A)
40 Maksimalni stupanj korisnog djelovanja izmjenjivaca %

36,2

98,3

Podatci u Prilogu 3. su preuzeti iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev za izdavanje dozvole.

Registarski broj dozvole: |
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Prilog 4.

Osnovni tehni¢ko-energetski parametri solarne fotonaponske elektrane ,,KARA-DRVO 2%, imatelja
dozvole ,,KARA-DRVO* d.o.o. Fojnica, za koju je izdana dozvola za rad za proizvodnju elektri¢ne

Tehnicki parametri

SE , KARA-DRVO 2

,, KARA-DRVO*“ d.o.0.
Fojnica

naselje Smajlovici, opéina
Fojnica

43°59'1,99"

17° 58" 45,27"

sunceva energija

1.855

slobodnostojeca izvedba

0

16.1.2023.

1.287

48

110

26,40

23,00

1x25,00

30

1.304

19.165

17,00

1.136

SMA Web Portal

automatski

630

SUNERGY

SUN550-72M-H8

2.278 x 1.134 x 35

144

29,0

550

12,98

42,4

SMA

SUNNY TRIPOWER
25000TL

45

1.100

25

400/230

energije

Ff)er%?' SOLARNA ELEKTRANA (SE) Jedinica
1 Naziv elektrane
2 Vlasnik elektrane
3 Lokacija elektrane
4 Sjeverna geografska §irina (SGS) za lokaciju SE ,,KARA-

DRVO 2¢
5 Izs:oéna geografska duljina (IGD) za lokaciju SE ,,KARA-DRVO
6 Vrsta obnovljivog izvora energije koja se koristi
7 }jl((;\[glz _gls)gl\s/rg aztizracenost za lokaciju na kojoj se nalazi SE (kWh/m?)
8 Nacin izvedbe (krovna izvedba, slobodnostojeca izvedba i sl.)
9 Broj objekata na kojim se ugraduju fotonaponski paneli kom.
10 Datum izdavanja upotrebne dozvole
11 Ukupna povrsina na kojoj se ugraduju fotonaponski paneli m?
12 Ukupan broj fotonaponskih panela SE kom
13 Ukupna povrsina fotonaponskih panela SE m?
14 Ukupna instalirana snaga SE DC (kWp)
15 Ogranicena instalirana snaga SE AC (kW)
16 Broj i jedini¢na snaga izmjenjivaca (kW)
17 Predvidena godi$nja proizvodnja elektri¢ne energije SE (MWh)
18 Vrijeme godi$njeg rada SE (projektirano) sati
19 imggj;r)ge ispustanja CO; (izra¢un po programu PVSOL 4.5 ili (kg/god)
20 Ukupni nominalni stupanj iskoristivosti SE %
21 Energija dobivena od 1 kWp SE (projektirano) (kWh/god)
22 Sustav nadzora i upravljanja
23 Nacin upravljanja (automatski/ru¢no)
24 M—gls;ci%r;klﬂjcema (RO-4, KBTS 20(10)/0,4 kV ,,Smajlovi¢i 2 (kVA)
TEHNICKO-ENERGETSKE KARAKTERISTIKE
OPREME
FOTONAPONSKI (FN) PANELI
25 Proizvoda¢ FN panela
26 Tip FN panela
27 Duljina/sirina/debljina FN panela mm
28 Broj FN ¢elija u seriji FN panela kom.
29 Masa FN panela kg
30 Jedini¢na snaga FN panela (Wp)
31 Nominalna struja (IMPP) FN panela (A)
32 Nominalni napon (VMPP ) FN panela V)
IZMJENJIVAC

33 Proizvodac izmjenjivaca
34 Tip izmjenjivaca
35 Maksimalna DC snaga izmjenjivaca (cos ¢ =1) (kW)
36 Maksimalni DC napon izmjenjivaca V)
37 Nazivna AC snaga izmjenjivaca (kW)
38 Nazivni AC napon izmjenjivaca (3/N/PE) V)
39 Maksimalna izlazna struja izmjenjivaca (A)
40 Maksimalni stupanj korisnog djelovanja izmjenjivaca %

36,2

98,3

Podatci u Prilogu 4. su preuzeti iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev za izdavanje dozvole.
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