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Fojnica

PREDMET: Obavijest, dostavlja se

Vezano za VaS zahlev za inspekcijski nadzor koji je u MPV|S SBKKSB Travnik
zaprimljen 23.04.2021. godine pod brojem 06-21-1585 u kojem traZite ponovljeni nadzor nad
radom MHE ,,Dolac" i MHE ,,Podstinje" na rijeci Biloj te MHE ,,Hum" na rijeci Jasenici u op6ini
Travnik, 2elim da Vas obavijestim sljedeCe:

Dana 11.05.2021. godine izvr5en je nenajavljeni inspekcijski nadzor na vodozahvatima
MHE ,,Dolac", MHE ,,Podstinje" i MHE ,,Hum". lstovremeno je izvr5en nadzor po Va5oj
predstavci, po predstavci UdruZenja gradana ,,Eko akcija" iz Sara jeva za iste MHE te je izvr5ena
i kontrola izvr5enja rjeSenja kantonalne vodne inspekcije br:06-21-1585121 od 22.03.2021.
godine u MHE "Dolac" i rje5enja br: br: 06-21-1585-1121 od 22.O3.2021. godine u MHE
"Podstinje". Sve lokacije su fotografisane iz vi5e uglova.

Na vodozahvatu MHE ,,Dolac" u trenutku nadzora ekolo5ki prihvatljivi protok je bio
onemogu6en. Na otvoru EPP-a postavljene su daske kroz koje se procijedivala neznatna
kolidina vode. Sonda mjerada EPP-a je izmje5tena sa vodozahvata i instalirana na zadnju
kaskadu riblje staze nizvodno od otvora EPP-a na nepropisan nadin tako da je dno sonde
mjerada u trenutku nadzora bilo iznad nivoa vode koja se procjedivalakroz daske itekla ribljom
stazom. Po5to na ovaj nadin izmjereni EPP ne odgovara stvarnom stanju, smatra se da nije
postupljeno po tadki jedan rje5enja. Ta6kom dva rje5enja naloZeno je da se nakon izmje5tanja
sonde mjeraca ekolo5ki prihvatljivog protoka kantonalnoj vodnoj inspekciji dostavi dijagramski ili
tabelarni pregled satnih vrijednosti protoka za period od 48 sati nakon stavljanja mjerada u
funkciju u roku od 10 dana po izmje5tanju sonde mjera6a.. Fodaci su dostavljeni u tabelarnom
pregledu, a po5to sonda mjerada nije montirana na odgovaraju6i nadin podaci ne odgovaraju
stvarnom stanju. Koncesionaru preduze6u ,,MlNl WAT" d.o.o. Travnik izdat je prekr5ajni nalog
za nepostupanje po rje5enju kantonalne vodne inspekcije te je pismeno obavijeSten da odmah
omogu6i propisani EPP i ako u roku od 20 dana ne postupi po rje5enju ponovo 6e biti izdat
prekr5ajni nalog, ali sa kaznom u ve6em iznosu nego prvi put.

Na vodozahvatu MHE ,,Podstinje" u trenutku nadzora ekolo5ki prihvatljivi protok je bio
onemoguden. Otvor EPP-a nije bio blokiran daskom, ali zbog rada MHE n'rje bilo vi5ka vode za
EPP. Sonda mjera6a je izmje5tena na tre6u kaskadu riblje staze nizvodno od otvora EPP-a,
odnosno na sredinu kaskade dije je dno ni2e zaoko 10 cm u odnosu na krajeve kaskade. Na
ribljoj stazi u trenutku nadzora nije bilo ekolo5ki prihvatljivog protoka, odnosno nije bilo nikakvog
protoka (suho korito vodotoka), a u udubini kaskade u kojojje montirana sonda nalazi se oko 10
cm zaostale staja6e vode, tako da sonda mjeri tu dubinu vode kao visinu vodenog stuba vode
koja protice ribljom stazom, a Sto ne odgovara stvarnosti. Umjesto toga sonda je trebala biti
montirana na kraju kaskade gdje bi mjerila stvarni EPP na osnovu visine vodenog stuba na
preljevu, tj kraju kaskade. Po5to na ovaj nadin izmjereni EPP ne odgovara stvarnog stanju,
smatra se da nije postupljeno po tadki jedan rje5enja. Tadkom dva rjeSenja naloZeno je da se
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nakon izmje5tanja sonde mjerada ekolo5ki prihvatljivog protoka kantonalnoj vodnoj inspekciji
dostavi dijagramski ili tabelarni pregled satnih vrijednosti protoka za period od 48 sati nakon
stavljanja mjerada u funkciju u roku od 10 dana po izmjeStanju sonde mjerada. TraZeni podaci
jo5 nisu dostavljeni ovoj inspekciji. A po5to je sonda montirana na neodgovaraju6em mjestu i da
su podaci dostavljeni ne bi predstavljali stvarno stanje po pitanju EPP-a. Koncesionaru
preduzedu,,Eskimo 52" d.o.o. Travnik izdatje prekr5ajni nalog zbog nepostupanja po rje5enju
kantonalne vodne inspekciie te je pismeno obavije5ten da odmah omogu6i EPP i ako u roku od
20 dana ne postupi po rjd5enju ponovo 6e biti izdat prekr5ajni nalog, ali sa kaznom u ve6em
iznosu nego prvi put.

Na vodozahvatu MHE ,,Hum" u trenutku nadzora bio je vidljiv odredeni protok na ribljoj
stazi po5to se voda procjedivala izmedu dasaka postavljenih na otvoru EPP-a, a i na preljevu
brane je prisutan vi5ak vode tako da je u koritu vodotoka prisutan zbirni protok sa riblje staze i

preljeva brane. Sonda mjerada EPP-a je postavljena na vodozahvatu umjesto na profilu
vodotoka neposredno nizvodno od vodozahvatnog objekta u skladu sa dlanom 23. Pravilnika o
nadinu odredivanja ekolo5ki prihvatljivog protoka (<SluZbene novine FB|H>, brq 04113, 56/16 i

62119). U uslovu 3.5. Vodne dozvole MPV|S SBK/KSB Travnik navedeno je da u svakom
trenutku u koritu rijeke mora biti EPP u kolidini kako to bude odredeno u dopunjenoj projektnoj
dokumentaciji i to'. za period maj - oktobar i za period novembar - april. Nije predoden dokaz da
je uradena dopuna projektne dokumentacije prema uslovima 3.5., 3.6. i 3.7., odnosno da je
utvrden ekolo5ki prihvatljiv protok za gore navedene periode, tako da se nije moglo ni procijeniti
da li trenutni protok zadovoljava minimalni EPP.

Rje5enjem kantonalnog vodnog inspektora br: 06-21-1585-4121 od 17.05.2021. godine
koncesionaru preduze6u "Eskimo" 52 d.o.o. Travnik naloZeno je da za MHE,,Hum": 1. u skladu
sa uslovima 3.5., 3.6. i 3.7. iz Vodne dozvole MPViS SB}(KSB Travnik utvrdi ekolo5ki prihvatljiv
protok za period maj - oktobar i period novembar - april u roku od 30 dana, a da do utvrdivanja
EPP-a zata dva perioda odmah omogu6i jedinstveni cjelogodiSnji EPP od 100 l/sek propisan u
prethodnoj vodnoj dozvoli; 2. izmjesti sondu mjerada ekolo5ki prihvatljivog protoka sa
vodozahvata gdje je trenutno instaliran na profil vodotoka neposredno nizvodno od
vodozahvatnog objekta u skladu sa dlanorn 23. Pravilnika o nadinu odredivanja ekolo5ki
prihvatljivog protoka (<SluZbene novine FBiH), broj04l13,56/16i62119) u roku od 30 dana; 3.
nakon izmjeStanja sonde mjerada ekolo5ki prihvatljivog protoka kantonalnoj vodnoj inspekciji
dostavi dijagramski ili tabelarni pregled satnih vrijednosti protoka za period od 48 sati nakon
stavljanja mjerada u funkciju u roku od 10 dana po izmjeStanju sonde mjeraca.

S po5tovanjem,

Dostaviti:
naslovu,
ala

inspektor
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